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Eil. 
Nr. 

Projekto ar ReikalavimȎ nuostata Bendrovǟs / ESO komentaras 
 

SiȊlomas pakeitimas 

1.  6.1. Force majeure (nenugalima jėga) 
priežastys, kurios apima; 

6.1.1. stichinių gamtos reiškinių (potvynio, 
perkūnijos, apšalo, audros, ižo ir pan.) ir 
gaisro atvejus; 

6.1.2. karo, teroristinius veiksmus; 

6.1.3. sistemos priešavarinės automatikos 
poveikį (esant gedimui ar avarijai kitose 
elektros sistemose); 

6.1.4. valstybės institucijų veiksmus arba 
nurodymus ar kitus išimtinius įvykius, dėl 
kurių paskelbta ekstremali padėtis; 

6.1.5. klimato pokyčius, dėl kurių buvo 
viršyti leistini techniniai normatyvai; 

6.1.6. kitus įvykius ar aplinkybes, kurie 
pagal galiojančius teisės aktus gali būti 
priskiriami Force majeure aplinkybėms. 

Bendrovė laikosi nuomonės, jog  operatoriaus teisės kirsti 
visus medžius apribotos ne vien už apsaugos zonos ribų, bet 
ir už proskynos ribų, t. y. likusioje apsaugos zonos dalyje, 
todėl medžių virtimas dėl Force majeure priežasčių iš už 
proskynos ribos turėtų būti priskirtinas Force majeure 
priežastims. 
Žemiau pateikiame Elektros tinklų apsaugos taisyklių 
reikalavimus  bei atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2020 m. 
sausio 1 d. įsigaliojo nauja minėtų taisyklių redakcija; 
 
Proskynose: 
23. Miškuose, kuriuose nutiestos oro ir oro kabelių linijos, jų 
proskynose medģius ir krȊmus kerta bei geni medģiȎ 
ġakas tinklȎ operatorius arba pagal raġtiġkŃ suderinimŃ 
su tinklȎ operatoriumi ï miġkȎ savininkai arba valdytojai. 
26. Miestuose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant 
sodininkų bendrijų teritorijas ir viensėdžius, kuriuose įrengti 
elektros tinklai, jų proskynose, užtikrinant saugų atstumą iki 
elektros tinklų, nustatytą Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklėse, vadovaudamiesi miestų ir kitų 
gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitų 
teisės aktų reikalavimais, želdinius, želdynus kerta ir geni 
želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai, suderinę 
(išskyrus krūmų kirtimo darbus) su tinklų operatoriumi šių 
darbų atlikimo terminus. 
27. Jei miestų ar kaimo gyvenamosiose vietovėse, įskaitant 
sodininkų bendrijų teritorijas ir viensėdžius, esančių želdinių, 
želdynų savininkai ir (ar) valdytojai nesilaiko Taisyklių 26 
punkte nustatytų reikalavimų ir tinklų operatoriaus nurodytais 
arba tarpusavyje suderintais terminais, bet ne trumpesniais 

6.1. Force majeure (nenugalima jėga) 
priežastys, kurios apima; 

6.1.1. stichinių gamtos reiškinių 
(potvynio, perkūnijos, apšalo, audros, 
ižo ir pan.) ir gaisro atvejus; 

6.1.2. karo, teroristinius veiksmus; 

6.1.3. sistemos priešavarinės 
automatikos poveikį (esant gedimui ar 
avarijai kitose elektros sistemose); 

6.1.4. valstybės institucijų veiksmus 
arba nurodymus ar kitus išimtinius 
įvykius, dėl kurių paskelbta ekstremali 
padėtis; 

6.1.5. klimato pokyčius, dėl kurių buvo 
viršyti leistini techniniai normatyvai; 

6.1.6. medģiȎ virtimas iġ uģ 
proskynos ribȎ ar medģiȎ ġakȎ 
kritimas ant elektros linijȎ ar 
ǱrenginiȎ; 

6.1.7. kitus įvykius ar aplinkybes, kurie 
pagal galiojančius teisės aktus gali būti 
priskiriami Force majeure aplinkybėms. 



2 

 

 

 

Eil. 
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Projekto ar ReikalavimȎ nuostata Bendrovǟs / ESO komentaras 
 

SiȊlomas pakeitimas 

kaip per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško įspėjimo gavimo 
dienos, elektros tinklų proskynose neiškerta ir (ar) neišgeni 
želdinių, želdynų, šiuos darbus atlieka tinklų operatorius, o 
želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai sudaro sąlygas 
tinklų operatoriui tokiems darbams atlikti. 
Tais atvejais, kai želdinių, želdynų savininkai ir (ar) valdytojai 
yra valstybės ar savivaldybių institucijos, įstaigos, 
organizacijos, jos operatoriaus reikalavimu privalo atlyginti 
(kompensuoti) operatoriaus patirtas želdinių, želdynų kirtimo 
ir (ar) genėjimo darbų išlaidas, taip pat operatoriaus 
nuostolius, patirtus dėl elektros tinkluose įvykusių avarinių 
gedimų, kuriuos sukėlė želdinius, želdynus prižiūrinčių 
savininkų, valdytojų laiku neiškirsti želdiniai, želdynai.  
Apie želdinių ar želdynų kirtimo ir (ar) genėjimo darbų pradžią 
želdinių, želdynų savininkai arba valdytojai informuojami 
Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka. Iškirsta mediena, krūmai, 
jeigu jie nebuvo susmulkinti, bei išgenėtos šakos paliekami 
želdinių, želdynų savininkams arba valdytojams, jei 
nesusitarta kitaip. 
28. Jei želdinių, želdynų savininkai arba valdytojai tinklų 
operatoriui nesudarė sąlygų ar kitaip trukdė iškirsti ar išgenėti 
elektros tinklų apsaugos zonoje (proskynoje) esančius 
želdinius, želdynus dėl kurių įvyko elektros įrenginių gedimas, 
želdinių, želdynų savininkai, valdytojai, tinklų operatoriaus 
reikalavimu, privalo atlyginti (kompensuoti) tinklų 
operatoriaus patirtus nuostolius dėl elektros įrenginių 
gedimo, įskaitant dėl medžių genėjimo ir (ar) kirtimo. 
 
Apsaugos zonos ribose: 
24. TinklȎ operatorius turi teisň kirsti medģius ir krȊmus, 
auganļius uģ elektros tinklȎ proskynos ribȎ, tik 
suderinňs tokǱ kirtimŃ su miġko savininku ar valdytoju, 
kuris Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 
d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka turi gauti 
leidimą kirsti mišką. Miško savininkas ar valdytojas, gavęs 
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tinklų operatoriaus prašymą gauti leidimą kirsti mišką, 
kreipiasi dėl tokio leidimo gavimo. 
Tinklų operatorius turi teisę avariniais atvejais kirsti 
sausuolius, vėjavartas, vėjalaužas, sniegolaužas bei 
palinkusius medžius, keliančius pavojų elektros tinklų ar 
įrenginių eksploatavimui, be leidimo kirsti mišką. Tinklų 
operatorius atlikęs darbus per 5 darbo dienas privalo 
informuoti Taisyklių 8 punkto nustatyta tvarka miško 
savininką ar valdytoją apie jų valdose iškirstus pavojingus 
medžius. 
25. Medžių kirtimas, išskyrus keliančius pavojų elektros tinklų 
ar įrenginių eksploatavimui, genėjimas už elektros tinklų 
proskynų ribų derinamas su miškų savininkais arba 
valdytojais, taip pat su miškų urėdijomis arba nacionalinių ir 
(ar) regioninių parkų administracijų direkcijomis, kertant 
medžius miškuose, o jei šie miškai yra valstybės saugomose 
teritorijose (rezervatuose, draustiniuose) – su saugomų 
teritorijų direkcijomis (valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, 
neturinčių direkcijų atveju – su direkcijų funkcijų vykdymui 
priskirtomis valstybinių gamtinių rezervatų, valstybinių parkų 
ir biosferos rezervatų direkcijomis), jei šie miškai yra gamtos 
paminklų apsaugos zonose, vandens telkinių apsaugos 
juostose ir zonose – su atitinkamomis rajonų ir (ar) miestų 
aplinkos apsaugos agentūromis. 
22. Elektros tinklų, įrengtų miškuose, želdiniuose ar 
želdynuose, apsaugos zonoje tinklų operatorius privalo: 
22.1. išlaikyti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėse 
nustatytą proskynų plotį, iškertant proskynose medžius, 
krūmus bei išgenint medžių šakas, iškertant už proskynos 
ribų esančius pavienius medžius, užtikrinant elektros tinklų 
eksploatavimo, įskaitant specialaus transporto privažiavimą, 
galimybes; 
22.2. užtikrinti proskynų ir greta esančio miško priešgaisrinės 
apsaugos reikalavimų laikymąsi, vykdant elektros tinklų 
modernizavimą, eksploatavimą, remontą ir techninę 
priežiūrą; 
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22.3. iškirsti pavienius medžius, kurie auga už proskynos ar 
apsaugos zonos ribų ir gresia nugriūti ant elektros oro linijų, 
elektros kabelių oro linijų, transformatorinių, transformatorių 
pastočių, srovės keitimo stočių, skirstyklų, skirstomųjų 
punktų. 
 
Uģ apsaugos zonos ribȎ: 

29. ĢeldiniȎ ar ģeldynȎ kirtimas, genǟjimas uģ 
elektros tinklȎ proskynȎ ar apsaugos zonos ribȎ 
derinami su ģeldiniȎ ar ģeldynȎ savininkais arba 
valdytojais, taip pat su vietos savivaldybių 
administracijomis – kertant, genint saugotinus medžius 
ir krūmus, ir su aplinkos apsaugos agentūromis. 
 
Pateikiame nuotraukas, kuriose matosi, kad medžiai yra virtę 
iš už proskynos zonos ir jie yra sveiki ne sausuoliai 
ir nesupuvę. Taip pat yra atvejų, kur virsta ne visas medis, 
bet nulūžta didelės šakos. Iš nuotraukų matosi, kad esant tam 
tikroms meteorologinėms sąlygoms, kaip šlapias sniegas, 
medžiai linksta (ypatingai jauni nesubrendę plono kamieno,  
silpnomis šaknimis, sveiki medžiai), lūžta ir virsta ant oro 
linijų. Taip pat pažymime, kad esant išvalytai proskynai, 
kraštiniai medžiai neturi atramos ir dažniausiai virsta į oro 
linijos proskynos pusę.  
Lietuvos medžių aukštis yra pakankamai didelis ,kad net ir 
platinant proskynos valymo plotį iš už proskynos ribų 
virstantys medžiai pasiektų elektros oro linijų laidus ir 
atramas.  Pažymime, kad mūsų šalyje pušynai užima 
daugiau kaip 38,1 % Lietuvos miškų ploto, medis auga greitai 
(jaunos pušys auga sparčiai, vėliau – lėtai) ir užauga apie 25–
40 m, kartais iki 45–50 m aukščio, kas viršija žemos ir 
vidutinės įtampos apsaugos ir proskynos zonų ribas.  
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2. 6.2. Išorinio poveikio priežastys, kurios 
apima: 

6.2.1. nutraukimus (ar sutrikimus), 
įvykusius dėl vartotojų kaltės; 

6.2.2. vartotojų veikimą ir neveikimą; 

Dǟl vartotojȎ ǱrenginiȎ atjungimȎ, sŃlygotȎ generuojanļiȎ 
galiȎ deficito 
Norime pažymėti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-
121 patvirtinto Laikino elektros energijos persiuntimo 
nutraukimo siekiant užtikrinti visuomenės interesus sąlygos ir 

6.2. Išorinio poveikio priežastys, kurios 
apima: 

6.2.1. nutraukimus (ar sutrikimus), 
įvykusius dėl vartotojų kaltės;  

6.2.2. vartotojų veikimą ir neveikimą; 
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6.2.3. nutraukimus, kurie įvyko dėl trečios 
šalies poveikio, tokio kaip elektros 
įrenginių vagystė ar gadinimas, pašalinių 
daiktų užmetimas ant orinių elektros linijų 
ir pan.; 

6.2.4. uždegimai, gaisrai, kurie atsirado ne 
dėl Force majeure aplinkybės, o dėl 
pašalinių asmenų kaltės; 

6.2.5. taip pat sutrikimai, gedimai ar 
avarijos kito Operatoriaus tinkluose, dėl 
kurių nutrūko elektros energijos 
persiuntimas vartotojams. 

 

su tuo susijusių nuostolių apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos 
aprašo 5.2 punktu Elektros energijos persiuntimą vartotojui 
nutraukti ar apriboti leidžiama tik elektros energijos 
persiuntimo paslaugos sutartyse, Elektros energijos tiekimo 
ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38, 
ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, 
išskyrus atvejus, kai tai atliekama siekiant užtikrinti svarbius 
visuomenės interesus: kai tai būtina siekiant išvengti ar 
susiklosčius energetikos sistemoje ar operatoriaus elektros 
tinkle ekstremaliai padėčiai, kuri kelia grėsmę sistemos ar 
elektros tinklo funkcionavimui ir stabilumui, susidarius 
generavimo galios ar elektros energijos deficitui. 
Taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros 
energetikos įstatymo 17 straipsnio  nuostatomis už Lietuvos 
energetikos sistemos galios balansą atsakingas yra 
Perdavimo sistemos operatoriaus operatorius, o ne 
skirstomojo tinklo operatorius. Perdavimo sistemos 
operatorius privalo prognozuoti ilgalaikį energetikos sistemos 
galios balansą ir teikti rinkos dalyviams informaciją apie 
prognozuojamą generuojamos ar perdavimo galios trūkumą 
arba ribojimus. 
 
Dėl elektros įrenginių atjungimų (kai trečios šalys piktybiškai 
atjungia ir pan.); kai dėl trečios šalies poveikio yra 
nutraukiamas elektros energijos tiekimas, sukeltų 
padarinių  remontui ar apgadintų įrenginių keitimui 
Praktikoje yra atvejų, kai tretieji asmenys apgadina elektros 
įrenginius, ir yra nutraukiamas vartotojams elektros 
energijos persiuntimas. Siekiant kuo greičiau  vartotojams 
atstatyti aprūpinimą elektros energija, ar tais atvejais, kai 
įvykis įvyksta vakare ar naktį, laikinai operatyvinės brigados 
yra atstatomas elektros energijos tiekimas (pvz.  palaužta 
oro linijos atrama, apgadinta kabelių linijos spinta). Tada 
suformuojamas užsakymas rangovams, kurie artimiausiu 
metu (kitą dieną) pakeičia trečiosios šalies sugadintus 
elektros įrenginius. 

6.2.3. nutraukimus, kurie įvyko dėl 
trečios šalies poveikio, tokio kaip 
elektros įrenginių vagystė ar gadinimas, 
pašalinių daiktų užmetimas ant orinių 
elektros linijų ir pan.;  

 
6.2.4. uždegimai, gaisrai, kurie atsirado 
ne dėl Force majeure aplinkybės, o dėl 
pašalinių asmenų kaltės; 

6.2.5. taip pat sutrikimai, gedimai ar 
avarijos kito Operatoriaus tinkluose, dėl 
kurių nutrūko elektros energijos 
persiuntimas vartotojams; 

6.2.6. vartotojȎ ǱrenginiȎ atjungimus, 
sŃlygotus generuojanļiȎ galiȎ 
deficito; 

6.2.7. elektros ǱrenginiȎ atjungimus 
(kai treļios ġalys piktybiġkai atjungia 
ir pan.); kai dǟl treļios ġalies poveikio 
yra nutraukiamas elektros energijos 
tiekimas, sukeltȎ padariniȎ  remontui 
ar apgadintȎ ǱrenginiȎ keitimui; 
 

6.2.8. elektros ǱrenginiȎ gedimus ir 
iġsijungimus, sŃlygotus paukġļiȎ ar 
gyvȊnȎ poveikio (gandalizdģiai ant 
atramȎ, paukġļiȎ uģmesti paġaliniai 
daiktai ant elektros ǱrenginiȎ ir kt.). 

6.2.9. nutraukimus, sŃlygotus  
gedimo vartotojo elektros tinkle, dǟl 
kuriȎ nutrȊko elektros energijos 
persiuntimas tam paļiam ir (ar) 
kitiems vartotojams (t. y., kai dǟl 
gedimo vartotojo elektros tinkle buvo 
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Dǟl nutraukimȎ dǟl naujo vartotojo prijungimo darbȎ ar 
defektȎ ġalinimo darbȎ.  
Bendrovė siūlo, jog defektų šalinimas, kai defektas atsirado 
dėl užfiksuoto trečios šalies poveikio turėtų būti priskiriamas 
trečioms šalims. Taryba su šia Bendrovės pozicija sutiko 
(2019 m. gruodžio 10 d. el. laiškas) tuo atveju, jeigu defektai 
pašalinami per trumpiausią laiką, kai tuo siekiama išvengti 
avarijos ar gedimų energetikos sistemoje ar operatoriaus 
elektros tinkle arba likviduoti patirtą avariją, gedimus ar 
sutrikimus, taip pat esant kitoms Elektros energetikos 
įstatyme išvardintoms aplinkybėms, t. y. skubos tvarka 
(avariniu būdu). 
 
Dǟl gandralizdģiȎ.  
Pažymime, kad Bendrovės skirstomąjį tinklą sudaro daugiau 
kaip 46 tūkst. km. 0,4 kv oro linijos, visos jos yra kaip 
potencialiai galimos vietos gandralizdžių sukimui, todėl, 
Bendrovės nuomone, atsijungimų priežastims, kurios sudaro 
2 proc. nuo visų atsijungimų, trumpuoju laikotarpiu nukreipti 
investicijas nėra ekonomiškai pagrįstas sprendimas, be to jei 
net tai būtų pagrįstas sprendimas, pažymime, kad 36 proc. 
viso tinklo linijų pakeisti oro kabeliais yra minimaliai 15 metų 
rekonstrukcijų vykdymo laikotarpis, todėl objektyviai matome, 
kad skirstomojo tinklo operatoriaus veikimo ir įtakos 
galimybės akivaizdžiai apribotos tiek lėšų efektyvaus 
panaudojimo, tiek ir laiko kontekste. 
 
Taip pat pažymime, kad yra nemažai atvejų, kai Bendrovės 
įrengiamos papildomos priemonės neduoda jokios naudos, 
nes gyvūnams sudarius kliūtis sukti lizdus ar pakeitus 
sąlygas (atbaidymo priemonės, smaigai, platformos, oro 
kabelis, atskiros atramos, ir kita) sąlygoja tai, kad lizdai 
susukami gretimose atramose ar oro linijose, todėl patiriamos 
perteklinės sąnaudos, nepasiekiant norimo rezultato. 
Gamtos apsaugos institucijos siekia, kad būtų tinkamai 
apsaugoti gandrai ir tuo tikslu būtų įrengiamos jiems 
lizdavietės, tuo tikslu yra draudimai naikinti ir tuo pačiu 

paveikta ir suveikǟ Operatoriui 
priklausanti bei skirstomŃjǱ elektros 
tinklŃ sauganti apsauga ( jungtuvai, 
automatinis jungiklis, saugiklis);  
 
6.2.10. kitus Ǳvykius ar aplinkybes, 
kurie pagal galiojanļius teisǟs aktus 
gali bȊti priskiriami Iġorǟs poveikio 
aplinkybǟms. 

 



11 

 

 

 

Eil. 
Nr. 

Projekto ar ReikalavimȎ nuostata Bendrovǟs / ESO komentaras 
 

SiȊlomas pakeitimas 

prievolė atstatyti lizdavietes ribotu atstumu, tačiau Bendrovės 
eksploatuojamų elektros skirstomųjų tinklų apsaugos zonos 
teritorijoje Bendrovė įgyja teisę atlikti tik tuos darbus, kurie 
susiję su elektros tinklų apžiūra, modernizavimu, 
eksploatavimu, remontu ir technine priežiūra. Lizdavietės 
statybai nepatenkant į minėtų darbų sąrašą, Lizdavietės 
įrengimas įmanomas tik esant  žemės sklypo savininko 
sutikimui. Dažnu atveju tokio sutikimo gavimas neįmanomas, 
nes žemės sklypo savininkams nepriimtini dėl Lizdavietės 
įrengimo atsirandantys ribojimai (savo reikmės galimo 
panaudoti žemės ploto sumažėjimas, atsakomybė už 
įrengtos Lizdavietės priežiūrą, kuri tokiu atvejų tektų 
skirstymo operatoriui, kas nėra susiję su skirstymo veikla ir 
kt.).  
 
Dėl nutraukimų, sąlygotų gedimo vartotojo elektros tinkle, dėl 
kurių nutrūko elektros energijos persiuntimas tam pačiam ir 
(ar) kitiems vartotojams (t. y., kai dėl gedimo vartotojo 
elektros tinkle buvo paveikta ir suveikė Operatoriui 
priklausanti bei skirstomąjį elektros tinklą sauganti apsauga ( 
jungtuvai, automatinis jungiklis, saugiklis). 
Bendrovė teigia, jog tokie nutraukimai turėtų būti priskiriami 
ne operatoriaus atsakomybei, o išorinio poveikio priežastims. 
Taryba su šia pozicija sutiko (2019 m. gruodžio 10 d. el. 
lašku) sąlyginai pažymėdama, jog Bendrovė savo tvarkoje 
turėtų aprašyti mechanizmą, numatant pagrindimą ir 
detalizaciją, kaip aiškiai identifikuoti tarp operatoriaus ir 
vartotojo elektros tinklo nuosavybės ribų, ar artimiausiai nuo 
šios ribos operatoriaus nuosavybės tinkle esantį elektros 
grandinę nutraukiantį elementą, kuriam paveikus dėl 
trumpojo jungimo vartotojo tinkle elektros grandinėje turėtų 
nutrūkti elektros tiekimas. 
 
Dǟl kitȎ ǱvykiȎ ar aplinkybiȎ, kurios pagal galiojanļius teisǟs 
aktus gali bȊti priskirtos Iġorǟs poveikio aplinkybǟms.  
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Projekto ar ReikalavimȎ nuostata Bendrovǟs / ESO komentaras 
 

SiȊlomas pakeitimas 

Siūlome papildyti Reikalavimus nauju punktu numatančiu, 
kad Iġorǟs poveikio aplinkybėms gali būti priskirti kiti įvykiai 
ar aplinkybės, kurie pagal galiojančius teisės aktus gali būti 
joms priskiriami. Atkreipiame Tarybos dėmesį į tai, kad 
neeilinio ESO patikrinimo metu ir vėlesnėse diskusijose po 
patikrinimo buvo diskutuojama dėl įvairių aplinkybių, kurios 
šiuo metu nėra numatytos Reikalavimuose, tačiau sutarta, 
gal galėtų būti priskirtos išorės poveikui ir kad jų visų 
numatyti nėra galimybių. 

3. 19. Operatoriai per 30 kalendorinių dienų 
ketvirčiui pasibaigus Tarybai pateikia: 
19.1. elektros energijos persiuntimo 
nutraukimų vartotojų elektros įrenginiams 
(kai nustatyta I arba II aprūpinimo elektra 
patikimumo kategorija) registravimo 
ataskaitą pagal Reikalavimų  
1 priedą; 
19.2. perdavimo sistemos operatorius 
elektros energijos persiuntimo patikimumo 
rodiklių registravimo ataskaitas pagal 
Reikalavimų 5 priedą, o skirstomųjų tinklų 
operatorius elektros energijos persiuntimo 
patikimumo rodiklių registravimo ataskaitas 
pagal Reikalavimų 2, 3, 4 priedus; 
19.3. 20-ties vidutinės įtampos elektros 
linijų, kuriose per ataskaitinį laikotarpį 
įvykusių neplaninių nutraukimų trukmė 
buvo ilgiausia, registravimo ataskaitas 
pagal Reikalavimų 6 priedą.  
20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, 
kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių 
nutraukimų skaičius buvo didžiausias, 
registravimo ataskaitas pagal Reikalavimų 
7 priedą. 
 

Dėl Reikalavimų 19.1. p. 
Šios ataskaitos duomenys nėra Tarybos naudojami 
ketvirtinei rinkos stebėsenos ataskaitai rengti. Taip pat šių 
duomenų teikimas neturi teigiamos įtakos įmonės teikiamų 
paslaugų kokybei ir Bendrovės vertinimu yra papildoma 
administracinė našta Bendrovei. 
 
Dėl Reikalavimų 19.2. p. 
Ataskaitos parengtos atskirais ketvirčiais dėl jų specifiškumo 
yra sunkiai palyginamos. Be to, reguliavimo planavimo 
mechanizmas nėra paremtas ketvirčių principu, todėl siūlome 
šią ataskaitą teikti pusmečiais (analogiškai dujų sektoriuje 
įtvirtintu šių ataskaitų teikimo periodiškumui). 
 
Dėl Reikalavimų 19.3. p. 
Ketvirčiais analizuoti 20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, 
kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių neplaninių 
nutraukimų trukmė buvo ilgiausia/ skaičius buvo didžiausias, 
sąrašus nėra objektyvu ir  teisinga, nes vidutinės įtampos 
elektros linijos, kuriose per atitinkamą ketvirtį įvykusių 
neplaninių nutraukimų trukmė buvo ilgiausia/ skaičius buvo 
didžiausias, nebūtinai pastarąjį kriterijų atitiks kitą ketvirtį. T. 
y. Tarybai teikiami 8 sąrašai, kurie tarpusavyje nėra 
palyginami. 

19. Operatoriai per  30 kalendorinių dienų 
ketvirčiui pasibaigus Komisijai Tarybai 
pateikia: 
19.1. per 40 kalendoriniȎ dienȎ nuo 
ataskaitiniȎ metȎ pabaigos elektros 
energijos persiuntimo nutraukimų 
vartotojų elektros įrenginiams (kai 
nustatyta I arba II aprūpinimo elektra 
patikimumo kategorija) registravimo 
ataskaitą pagal Reikalavimų  
1 priedą; 
19.2. per 30 kalendoriniȎ dienȎ 
pusmeļiui pasibaigus perdavimo 
sistemos operatorius elektros energijos 
persiuntimo patikimumo rodiklių 
registravimo ataskaitas pagal 
Reikalavimų 5 priedą, o skirstomųjų 
tinklų operatorius elektros energijos 
persiuntimo patikimumo rodiklių 
registravimo ataskaitas pagal 
Reikalavimų 2, 3, 4 priedus; 
19.3. per 40 kalendoriniȎ dienȎ nuo 
ataskaitiniȎ metȎ pabaigos 20-ties 
vidutinės įtampos elektros linijų, kuriose 
per ataskaitinį laikotarpį įvykusių 
neplaninių nutraukimų trukmė buvo 
ilgiausia, registravimo ataskaitas pagal 
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Projekto ar ReikalavimȎ nuostata Bendrovǟs / ESO komentaras 
 

SiȊlomas pakeitimas 

Reikalavimų 6 priedą.  
20-ties vidutinės įtampos elektros linijų, 
kuriose per ataskaitinį laikotarpį įvykusių 
nutraukimų skaičius buvo didžiausias, 
registravimo ataskaitas pagal 
Reikalavimų 7 priedą. 
 

4. 20. Ataskaitiniams metams pasibaigus per 
60 kalendorinių dienų Operatorius Tarybai 
pateikia: 
20.1. Kokybės rodiklių registravimo 
ataskaitas pagal Reikalavimų 8 ir 9 priedus. 
Skaičiuojant šiose ataskaitose nurodytus 
rodiklius, nevertinami atvejai, kai nustatyti 
paslaugos suteikimo vartotojui rodikliai 
buvo pažeisti dėl Reikalavimų 6.1 ir 6.2 
papunkčiuose nurodytų priežasčių; 
20.2. paslaugų kokybės registravimo įrašus 
pagal Reikalavimų 14 punkte nurodytus 
rodiklius. 

 

Atsižvelgiant į didelį įrašų kiekį (atitinkamai ir didelę 
administracinę naštą šiuos duomenis pateikiant Tarybai 
elektronine forma), siūloma operatoriui įpareigojimą pateikti 
rodiklius pagrindžiančius įrašus apibrėžti Tarybos 
reikalavimu, t. y. esant poreikiui. 

20. Ataskaitiniams metams pasibaigus 
per 60 kalendorinių dienų Operatorius 
Komisijai pateikia: 
20.1. Kokybės rodiklių registravimo 
ataskaitas pagal Reikalavimų 8 ir 9 
priedus. Skaičiuojant šiose ataskaitose 
nurodytus rodiklius, nevertinami atvejai, 
kai nustatyti paslaugos suteikimo 
vartotojui rodikliai buvo pažeisti dėl 
Reikalavimų 6.1 ir 6.2 papunkčiuose 
nurodytų priežasčių; 
20.2. Tarybai pareikalavus, paslaugų 
kokybės registravimo įrašus pagal 
Reikalavimų 14 punkte nurodytus 
rodiklius. 

 

 
_________________________ 


